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TRINKWASSER - GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (semäß TVW BGBI. ll 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG St. Georgen am Walde

Anlagen ID: I1191000

Ve rs orgungs umfang : ge nos s e ns chaftliche Was s e rve rs orgung

P roje kt: 76 Trinkwa s s e runte rs uchung flir Mitglie der OÖ WAS S ER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde daffir zur Verfügung gestellte
Date ns ys te m übe rmitte lt.

2. Feststel I ungen aufg rund der d u rchgefü hrten Prüfu nqen :

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. II
304/2001) bzw. des kbensmittehuches CODEX(KapitelBl, Anh. 3 "Zttsätzhche Kriterien")
übers chritte n.

Überschreitung von lndikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.= 627879t718313

Koloniezahl bei 37'C

3. Beim Lokalauqenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltunq der einwandfreien Wasserqualität:

I-oka lauge ns che in: ke ine

{,:
!
{ Landgericht Wels Geschäftsführer
I FN: 207 355i Dr. Paul Wimmer
i Ust.LlATJD-Nr.: Manfred Gattringer
§ AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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überschreitung von lndikatonrerten bei Auftragsnr./Analysennr.:6278791718313

um eine einwandfreie wasserqualität herzustellen, sind die ursachen der Überschreitung der

Indikatorwerte ,u ermitteln und geeignete Maßnahmen (2.B. fteinigung d_er Anlage(n), Desinfektion,

eventuellbauliche 1,IrÄ;;;";ir,, ä.gr"ifen. Deren Wirksamkeit iollte durch eine Nachuntersuchung

de r mikrob iologis che n P ara me te r übe rprüft we rde n'

Auftra g s numme r/Ana lys e nnumm e r: 627 87 9 17 I 83 | I

Auftra g s numme r/Ana lys e nnumme r: 627 87 9 l7 | 83 | 2

Auftra gs numme r/Ana lys e nnumme r: 627 87 9 17 | 83 I 3

6. Beurteilunq:

Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunke-n oder verurendet

*äia", i§ s TvW). zur eutrectrterhäftung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind

Maßnahmen erforderlich.

Hinweise

Eine auszugsweis e Vervielfiltigung dies es

P rüflaboratoriums ist unters a gt.
Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des

i
o

5

n

:c

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/ATID-Nr.:
AT U 5't9 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger
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INSPEKTIONSBERICHT (gEM. ÖNORM M5874I

Angaben zur Wasserversorgu ngsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG St. Georgen am Walde

Anlagen ID: 11191000

Ve rs orgungs umfr ng : ge nos s e ns cha ftliche Was s e rve rs orgung
Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde daftir zur Verfiigung gestellte
Datens ys tem übe rmittelt.

lnspektion durch:

Sladjana Manojlovic

Datum:

04.10.23

Besutachtetes Obiekt:

gesamte Anlage außer Örgelqu.,Quellgr. IV,QSS Moorsch.,QSS Häuslsepp,QSS Baueralrneder,QSS
S tiegelgr.

{

3

'i
Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.AI/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Anlagenbeschreibung:

Quellgruppe I - 3m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speist in Hochbehälter

Bohrbrunnen - 43m tief, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, Vorschacht
aus Betonringen, augenscheinlich dicht, ausreichende Schachtranderhöhung, Sohle betoniert, Ablauf
vorhanden, Standrohr dicht, ordnungsgemäße, versperrbare Abdeckung mit Dunstkamin und
Ins e ktens chutz, Unte rwas s e rpumpe, s pe is t in Hochbe hä lte r

Örglquellen l-5 - 3m tief gefrsst, befinden sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speisen in QSS 2-08

betonierterQuellsammelschachtÖrgl 2-08 (2 Wasserkammer, lm3, I Trockenkammer,5 Zulliuß),
befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende Behälterranderhöhung,
Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine Förderung, Überlaufmit funkt.
Fros chklappe, spe is t in S tie glgraben

Quellgruppe II, fV - 2,5-3m tief geässt, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet
vorhanden, speist in QSS l-0 I

betonierterQuellsammelschachtOberzeitlhofer l-0 I (l Wasserkammer, 1m3, l Trockenkammer,5
Zuhufe), befindet sich un Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine
Förderung, Überlaufmit funkt. Froschklappe, speist in QSS l-02

betonierter Quellsammelschacht Obergrafened l-02 (0,5 Wasserkammer, lm3, I Trockenkammer,2
Zuläufe), befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß verspent, Einstieg in Vorkammer, keine
Förderung, Überlaufmit funkt. Froschklappe, speist in HB

Quelle M - 4m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in

QSS 1-03

Quellsammelschacht Obergrafeneder 1-03 aus Kunststoff(l Wasserkammer,0,5m3, I
Trockenkammer), befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Behältenanderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine
Förderung, Überlaufmit funkt. Froschklappe, speist in HB

Quellgruppe VII - 4m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speist in QSS 1-04

Häusl-Sepp 3 - 2,5-4m tief gefisst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speist in QSS l-04

betonierter Quellsammelschacht Obergrafeneder l-04(l Wasserkammer, 0,5m3, I Trockenkammer,2
Zuläufe), befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine
Förderung, Überlaufmit funkt. Froschklappe, speist in HB

i Quellgruppe V - 4m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
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speist in QS S I -05

Quellsammelschacht Zeitlhoferhäusl l-05 aus Kunststoff(1 Wasserkammer, 0,5m3), befindet sich im
Wa ld, Fa s s ungs ve rmöge n ange me s s e n, aus re iche nde Be hä lte rrande rhöhung, Abde ckung
ordnungsgemäß versperrt, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, keine Förderung, Überlauf mit funkt.
Froschklappe, speist in HB

Häusl-Sepp )(Jl- 2,5-4m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speist in QSS 2-06

Quellsammelschacht Häuslsepp 2-06 aus Kunststoff(1 Wasserkammer, 0,5m'), befindet sich im Wald,
Fassungsvermögen angemessen, ausreichende Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß
versperrt, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, keine Förderung, Überlauf mit funkt. Froschklappe, speist
in QSS 2-07

7 Quellen
\Itr-)fl - 3m tief geässt, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden. speist in

QSS 2-07

)CI -2,5-3,6m tief geässt, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in

QSS 2-07

MI - 3,5m tief gefrsst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in QSS
2-07

W - 2,5m tief gefasst, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in QSS
2-O7

betonierter Quellsammelschacht Moorschacht2-07 (l Wasserkammer, 0,5m3, I Trockenkammer, 3

Zuläufe), befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine
Förderung, Überlauf mit funkt. Froschklappe, speist in Stieglgraben

5 Quellen I-V -unbekannte Fassungstie{ befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet
vorhanden, speist in QSS 2-09

Bertl Quelle 1 - 5 tief gefrsst, befindet sich im Garten, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden,
speist in QSS 2-11

Quellsammelschacht Baueralmeder 2-ll aus Kunststoff(l Wasserkammer, 0,5m3), befindet sich im
Wald, Fassungsvermögen angemessen, keine ausreichende Behälterranderhöhung aber kein eindringe
von Oberflächenwasser möglich, Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg direkt zum
Wasserspiegel, keine Förderung, Überlauf mit funkt. Froschklappe, speist in Stieglgraben2-09

I Quelle V - 4. tief geässt, befindet sich im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in
QSS 2-12

Quellsammelschacht Moorschacht2-12 aus Kunststoff(1 Wasserkammer, 0,5m3, I Trockenkammer),
befindet sich im Wald, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende Behälterranderhöhung,
Abdeckung ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine Förderung, Überlaufmit funkt.

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.A,/AT-lD-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Fros chklappe, s pe is t in S tie glgrabe n

betonierter Quellsammelschacht Stiegelgraber, 2-09 (1 Wasserkammer, 10m3, I Trockenkammer, 5

Zuläufe), befindet sich im Wald neben Pumphaus, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende
Be hä lte rrande rhöhung, Abde ckung ordnungs ge mäß ve rs pe rrt, Eins tie g in Vorkamme r, 2
Oberwasserpumpen befindet sich im Pumphaus, Überlauf mit funkt. Froschklappe, speist in HB

betonierter Hochbehälter (2 Wasserkammer, 50m3, I Trockenkammer), befindet sich in der Wiese
oberhalb der Ortschaft Linden, Fassungsvermögen angemessen, ohne Schacht, Abdeckung
ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, Oberwasserpumpe mit Drucksteigerung, Überlauf
mit funkt. Froschklappe, speist in Netz

Entsäuerung mit Marmorkies im Hochbehälter

Feststellunqen:

Festgestellte Mängel: keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone 1ässt einen ausreichenden Schutz flir das
Was s ervorkomme n e rwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen flirTransportund Speicherung sind augenscheinhch in einem solchen Zustand, dass
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Auüeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: Örgelquelle 1,2,4,5, Quellgruppe M Oberzeitlhof2,3,5, Quellgruppe VIIwaren beider
Probenahme am 04. 10.2023 aus geleitet.
Beim QSS Obergraßned sollte die Dichtung erneuert werden.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfiltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des
Prüflaboratoriums ist unters agt.

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Auftrag
Analysennr.
Probene ingang
Probenahme
Probenehmer

P robe na hme s te lle -Be ze ichnung
Witterung vor der Probenahme
Witte rung während d.Probena hme
Bezeichnung Anlage

Offizie lle Entna hme s te lle nnr.
Be ze ichnung Entnahme s te lle

Ange w. Was se raufo e re itungen

Mis ch-ode r We chs e lwa s s e r
Rückschluß Qua l.be im Ve rbrauch
Rückschluß auf Grundwas ser
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Datum

Kundennr.

627879 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WaSSEP. I 76
718311Trinkwasser
04.10.2023
04.10.2023
Agrolab Austria Sladjana Manojlovic

Auslauf Probehahn
Trocken
Trocken
l/W der WG St. Georgen am Walde
01

Hochbehälter nach Entsäuerung
Entsäuerung
JA
JA
NEIN

TWV TWl/
304/2001 304t2001
Parameter Indil<ator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

12.t0.2023

1001648
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Chemisch-techn ische und/oder hygienische Wasseranalyse

Allgemeine Angaben zur Probenahme

Sensorische Untersuchungen

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Geruch (vor Ort) oeruchlosi 2 NORM M 6620 :2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort; qeschmacklos ONORM M 6620 :2012-12
Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne

Radaneatr
2 ONORM M 6620 :2012-12

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei22oC KBE/ml 23 0 100 EN ISO 6222: | 999-05
Koloniezahlbei 37"C KBE/ml 2 0 20 EN ISO 6222 :1999-05
Colilorme Bakterien KBE/ 00m 0 0 0 EN ISO 9308-l : 2Ol7-Ot
E. coli KBE/ 00m 0 0 0 EN ISO 9308-l :2O17-Ol
lnte stina le Enterokokken KBE 00m 0 0 0 EN ISO 7899-2 :2000-04
Pseudomonas aempinosa KBE/ 00ml I 0 0 EN ISO 16266 :2008-02
Physikal ische Parameter
Was s e rtemoe ratur (vor Ort) oc 11,21 0 25 rs) DIN 38404-4 :1976-12
tritfühigkeit bei 20 "C (vor Ort) uS/cm 1571 s 2500 EN27888 : 1993-09

H-Wert 7 0 6,5 - 9,38 EN ISO 10523 :2012-02

Chemische Standarduntersuchung
Seite 1 von 3
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627879 Trinkvrasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSEP. I 76

718311 Trinkwasser
TWV TWV

30412001 30412001
Parameter Indkator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr- werte werte Methode

t2.r0.2023

1001648
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Das Wassersottte nicht konosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, dafi der pH-Wert am Punkt
der Abfültung bis zu 4,5 betragen. /sf dleses Wasser von Natur aus kohlensäurehäftig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.
Der lndikatorvvert ist nicht in der Trinkwasseruerordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmiftelbuch CODEX (Kapitel Bl
Anhang3 "Zusätzliche Krite rien") festgelegt.
Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
Der lndikatorweft gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthäftet oder entsalzt wurde.
Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
Das in ein Vefteilnetz eingespeiste Wasser (Einzelwasser) soll bei pH-Werten unter 7,7 eine Calcitlösekapazität von 5 mg/l nicht
überschrerten. Bei der Mischung unterschiedlicher Wässer im Rohrnetz kann eine Calcitlöse-kapazität von maximal 10 mg/l im Rohrnetz
toleieft werden.

T i n l«arV : T ri n kw a s se rve ro rd n u n g BG Bl I I 304/200 1

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie lnformationen zum Berechnungsvertahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspeziftschen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriteien der angewandten Vertahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
U ntersuchu ngsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 04.1 0.2023
Ende der Prüfungen: 1 2.1 0.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. ln Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhaften. Das Laboratoium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
!nformationen veranfwortlich. Die ggf. im vorliegenden Pnifbeicht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswi*en. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbeweftung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
USI.A/ATID-Nr.: Manfred Gatiringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich

alcium (Ca) ns/l 28.4 400 1 ENISO 17294-2:2016-08

Maenesium (Me) ns/l 1.70 150 le EN ISO 17294-2:2016-08

Jäurekaoazität bis pH 4.3 mmol/l 1,37 0.05 EN ISO 9963-l : 1995-12

Flvdroee ncarbona t ms/l 80.5 2 EN ISO 9961-1 :1995-12

3e samthärte "dH 4,36 0,5 ,8,4 r,2 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

3e samthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 0.78 DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Kohlensäure
Delta-oH-Wert: oH(ber.) - pHC -0.38 Bere chnung
:H-Wert (berechnet) 7.79 Bere chnung
)H-wert n. Carbonatsätt. (DHC) 8.2 Bere chnuns
S ättigungs -pH (n.Iange lie r,pHL) 8.22 0 Berechnuns

§ ättisunssindex -0.43 Berechnung
Koh le n s toffdioxid. zusehöns me/l 1 Bere chnun g

Kohle nstoftlioxid. ee lös t ms/l Berechnuns

Sonstige
3a lcitlö s e kap a znät (C aCO3) mg/l 3,80 541 DrN 3 8404- r 0-R3 (C l 0-R3)

Basekaoazit?it bis oH 8.2 mmol/l 0.04 0.01 EN ISO 9963-1 :1995-12
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PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probene ingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Probe nbe ze ichnung

627879 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER / 76
718312 Trinkwasser
04.10.2023
04.10.2023
Agrolab Austria Sladjana Manojlovic
Rotes Kreuz

Auslauf Küche
Trocken
Trocken
llW der WG St. Georgen am Walde
02

Zentrum St. Georgen am Walde - Tiefzone
Entsäuerung
JA
JA
NEIN

hygienische Wasseranalyse

,riXJr, ,rlHo,
Parameter Indikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Allgemeine Angaben zur Probenahme

Sensorische Untersuchungen
leruch (vor Ort) qeruchlos 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort) I qeSChmacklos NORM M 6620 :2012-12
Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne

Bodensatz
2 ONORM M6620 :2012-12

Parameter
Kolon ie zah I hei 22"C. KRE/ml 12 0 100 : 1999
Koloniezahlbei 37'C KRE/ml 3 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-l : 2011-01

E. coli KBE/ I 00m 0 0 0 EN ISO 9308-l :2017-01

roko KBE/l00ml 0 0 I EN ISO 7899-2 :2000-04
Pseudomonas ae osa KBE/100m1 0 0 0 r EN ISO 16266 :2008-02

lostridirrm ne rfi-in se ns KBE/l00ml 0 0 0 EN IS O 141 89 : 2016-08

Mi

Physikalische Parameter
Wassertemperafur (vor
[€itfühiskeit bei 20 'C (vor

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

25 re)l DIN 38404-4 :1976-12
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Auftrag
Analysennr.

Datum 12.10.2023

Kundennr. 1001648

627 879 Trinkwa s s e runte rs uchung fi.ir Mitglie de r OÖ WeS S ER I 7 6

718312 Trinkwasser
TWV TWV

304t200t 30412001
Parameter Indftator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

rH-Wert (vor Ort) 7.9 0 6,5 9 581 EN ISO 10523 : 2012-02
trübung (Iabor) NTU <0,25 0,25 2"

t 7'
EN ISO 7027-l:2016-06

iAK436 nm (Färbuns. ouant. m-l <0.50 0.5 0.5 l0l EN ISO 7887 :2011-12
ipektmler Schwächungskoeff (S SK 254 nm) o//o 80,3 I DIN 38404-3 :2005-07

iSK254 nm m-1 0.95 0.1 DIN 38404-3 :2005-07

Gelöste Gase

Aufbereitu ngsparameter
Erorlat tgfoß) ,r lmgl <O,OOS 0.00: opl o0{ aN rso rsool ,2001-irdsl 

I

Chemische Standarduntersuch ung

Metalle und Halbmetalle
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Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Ammonium fNH4') ms/l 0.013 0,0 r 0-5 E EN ISO 11732 : 200s-O2
3hlorid (Cl) ms/l 3.6 o.7 200 e EN ISO 1 5682 : 200 I -08
Nitrat fNO3) ms/l 6.5 I 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrar/so + Nirrit/3 ms/l 0.133 0.02s
Nitrit fNo2) ms/l <0,01 0,01 0.1 I ENISO 13395 : 1996-07
Sutfat (S04) mg/l 8,1 I 250 e DIN ISO 22743:2015-08

a lcium (Ca) ms/l 28.7 I 400 I EN ISO 7294-2:20 6-08

Eisen (Fe) ms/l <0.01 0.01 o.2 4 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Kalium (K) ms/l 0.78 0.5 50 t9 EN ISO 7294-2 -.20 6-08

Masnesium (Ms) ms/l 1.69 I 150 1e EN ISO 7294-2:20 6-08

Manean (Mn) ms/l <0.005 0.005 0-05 35 EN ISO 7294-2 :20 6-08

trium 6.33 0.5 200 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Säurekaoazität bis oH 4-3 mmoVl 1.40 0.05 EN ISO 9963-l :1995-12
Hvdrose n ca rbonat msll 42.4 2 EN ISO 9963-l :1995-12

a rbonathä rte odH 3,92 0.2 EN ISO 9963-l :1995-12
Gesamthärte 'dH 4,40 0,5 >9,4 2?) DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Gesamthärte (S umme Erdalkalien) mmoVl 0.79 DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Summenparameter
TOC ms/l 0.58 0.4 I4)l ONORMEN 1484 :2019-04

Oxidierbarke it mgO2ll <0.25 (+) 0.25 ' 5 tsrj EN ßo 8467 : 1995-03 (mod.)

KohlenwasserstoFlndex (C I 0-C40) ms/l <0.01 0.01 0.1 Ie)l EN ISO 93i7-2:2000-10

Anorganische Spurenbesta ndteile
Cvanide leicht freisezbar ms/l <0.0020 0.002 0.05 EN ISO 14403-2 -. 2012-07
Ftuorid (F) ms/l 0.45 0-05 .5 EN ISO 10304-l :2009-03
Orthophosphat (o-P04) mg/l 0,109 0,015 0,3 re EN ISO 15681-l :2004-12

Bor (B) ms/l <0.020 0.02 1 EN ISO 17294-2: 2016-08

Aluminium (Al) ms/l 0.01 0.0 t o.2 EN ISO 7294-2 :20 6-08
Antimon (Sb) mp/l <0.00{0 0.001 0,005 EN ISO 7294-2:20 6-08
Arsen (As) mu/l <0.0010 0.001 0-0 i EN ISO 7294-2:20 6-08
Barium (Ba) me/l <0.010 0-01 1 le EN ISO 7294-2:2O 6-08

Blei (Pb) mg/l <0,0010 0,00 r 0,01 1
EN ISO 7294-2:20 6-08

Seite 2 von 6
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AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Cadmium (Cd) ms.ll <0.00010 0.0001 0.005 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Chrom (Cr) ms/l <0.001 0.001 0.05 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Kuofer (Cu) me/l 0.002i 0.001 24 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Ninlre I t'Ni\ ms/l <0.0010 0.001 0.02 4 EN ISO 7294-2 :20 6-08

Ouecksiher (Hs) ms/1 <0.000010 0.0000 r 0.001 EN ISO 2846 :20 2-04
Selen (Se) ms/l <0.0010 0.001 0.01 EN ISO 7294-2 :20 6-08

tlran (U-238) upll 0.21 0.1 15 EN ISO 7294-2 :2O 6-08

Znk (Zn) mgll 0,003s 0,001 0.1 le
)n

EN ISO 17294-2 : 2016-08

Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Vinylchlorid mP,l <0,000050 (NwG) 0.00015 0.00094 DIN 38407-43 : 20 4- 0

l-l)ichlorethen msl <0.000030 (NwG) 0-0001 0-0003 DIN 38407-43 :20 4- 0
l -2-f)ichlorethan ms./ <0.00020 (NwG) 0.0005 0.003 DIN 38407-43 :20 4 0

Ie tra ch lorme tha n ms/ <0.00003 (NwG) 0.0001 0.003 DIN 38407-43 :20 4- 0

Trichlorethen ms.l <0.00030 (NwG) 0.001 0.01 DIN 38407-43 : 20 4- 0

Tetrachlorethen mgll 0.00504 0-001 0.01 DIN 3840743 : 20 4 0

Tichlonnethan me/l <0.000030 (NwG) 0.0001 DIN 3840743 : 20 4 0
9romdichlormethan ms/l <0.000030 (NWG) 0.0001 DIN 38407-43 : 20 4- 0

Dibromchlormethan mpl <0.000030 (NWG) 0.0001 DIN 38407-43 : 20 4 0

Summe THM (Einzelstoffe) ms/l <0.000030 (NWG) 0.0001 0.03 DIN 38407-43 : 20 4 0
Tibrommethan me/l <0.000030 (NwG'l 0.0001 DN 38407-43 : 20 4 0
fetrachlorethen und Trichlorethen me/l 0.0050 0.001 0.01 DIN 38407-43 : 20 4 0

i Aromatische Lösemittel
;
1 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstolfe (PAK)

ä @enzo@nuoranthen lme/l | <0,0000020 (Nwc) 0.000005 | I I EN ISo 17993 : 2003-l I
9 l^^--,-il)a- it -^ ^^^^^a^ 

rlrl^r^l 
^ ^^^^^. 

I I --'.-EN ISO I7

EN ISO 17993 :2003-1 1

EN ISO I799

Pflanzenbehandlungs- und
4laehlor usll <0.0250 (NwG) 0.0s 0.r DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Aldrin u) up/l <0.0100 (NwG) o.o2 0.03 DIN 38407-37 : 201 3-l l(BB)

Atrazin u) up/l <0.0250 (NwGl 0.05 0. DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Azovvslrahin u) usll <0.015 (NWG) 0.03 0 DIN 18407-36 : 2014-09(BB)

4cntazon u) us./l <0.0150 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

4romaeil u) us.ll <0.0150 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

thloridazon u) us.ll <0.010 (NwG) 0.03 0 DIN 18407-36 : 201 4-09(BB)

u) ttsll <0.009 0-009 0-03 DIN 38407-37 : 20t 3-l l(BB)

iloovralid u) us./l <0.0250 (NwG) 0.05 0 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

ablhianirlin u) ue/l <0.010 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

niaamha u) lsll <0.025 (NWG) 0.0s 0. DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

niahlornran 12 4-DPl u) ls/l <0.0100 (NwG) 0-03 0. DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

Dieldin u) tts/l <0.0100 (NwG) 0-02 0-03 DIN 38407-37 :20 3-l r(BB)

Dimclhachlor u) us/l <0.025 (NWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)
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Dimethenamid u) lsll <0.0150 (NWG) 0.03 0 DN 38407-36 :20 4-09(BB)

Diuron ) ws.ll <0,0150 (NwGl 0.03 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

Ethofumesat u) vs.ll <0,025 NWG) 0-05 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

Flufenacet u) uell <0.0250 aNwGl 0.05 0 DIN 38407-36 20 4-09(BB)

Glufosinate u) rpll <0.020 (NwGl 0.05 0 DIN ISO 16308 :2017-09(BB)

Glvnhoset u) usll <0.010 (NwG) 0.03 0 DIN ISO 16308 : 2017-09(BB)

Hcntachlor u) u"pll <0.009 0.009 0 DN 38407-37 : 20 3-r 1(BB)

Hexazinon u) uell <0.0250 (NWG) 0.05 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

lmidacloorid u) ttpll <0.025 (NWG) 0.05 0 DIN 38407-36 20 4-09(BB)

lodosulfuron-methvl u) us/l <0.030 NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

lsonrohtron u) us./l <0.0150 (NwG) 0-03 0 DIN 38407-36 : 20 4-0e(BB)

MCPA ) uell <0.0250 (NWG) 0.05 0 DrN 38407-36 : 20 4-0e(BB)

MCPB ) uell <0.0250 (NwG) 0.05 0 DrN 38407-36 20 4-09(BB)

Meaooron IMCPPI u) uell <0,0100 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

Mesosulfitron-methvl u) l.s ll <0.025 (NWGI 0-05 0 DIN 38407-36 20 4-0e(BB)

lletalavvl u) us./l <0.0150 (NwG) 0-03 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

lletamitron u,s.ll <0.0250 (NwGl 0.05 o DIN 38407-36 : 20 4-09(BB

Metazachlor u) upll <0.0150 (NwGt 0.03 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB

Itlatalaahlor lR/Sl u) usll <0.0150 (NwGl 0.03 0 DIN 38407-36 20 4-09(BB

lllctrifu oin u) us/l <0.025 (NWG) 0.05 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB

filetsulfuron-Methvl u) ü.s/l <0.0250 (NWGI 0.05 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB

Niract ilfi tran u) rp/l <0.0150 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 :20 4-0e(BB)

Pathavamid u) us/l <0.025 (NWGI 0.05 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

Prnnazin u) us/l <0.0250 (NwGl 0.05 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

?ranieonazal u) upll <0.025 (NWGI 0.05 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

Simazin u) us.ll <0,0150 (NwG) 0.03 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

Terbuthvlazin u) usll <0.015 (NWG) 0.03 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB

Thiaclonrid u) u.s/l <0.015 (NWGI 0.03 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB

Thiamethoxam u) us./l <0.025 (NWG) 0.05 0 DrN 38407-36 : 20 4-09(BB

Thifensulfuron-methvl u) us./l <0.0200 (NwG) 0.05 0 DIN 18407-36 : 20 4-09(BB

Tolvffluanid u) l.s ll <0.0250 (NwG 0.05 0 DrN 38407-37 20 3-l l(BB
rrans-Heotachloreooxid u) tts/l <0.00900 0-009 0.03 DrN 38407-37 20 3-l l(BB

Tribenuron-methvl u) ue/t <0.0250 (NwG) 0.05 0 DrN 38407-36 : 20 4-09(BB

Tricloovr u) us.ll <0.025 (NWG) 0.05 0 DN 38407-36 :20 4-0e(BB)

Triflusulfuron-methvl u) rpll <0.0250 (NWGI 0.05 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

Tritosulfuron u) lrs.ll <0.0250 (NwG) 0.05 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

2, 4 -D ich lo rph enoxyessig sä u re ( 2, 4-D ) tts./l <0.0250 (NwG) 0.05 0 DDI 38407-36 :20 4-09(BB)

Summe cis/trans-Heptachlorepoxid ue./l <0,020 0.02 0.03 Berechnung
Pestizide insqesamt (TWV) us.ll <0,050 0.05 0 Be re chnunq

Atrazin-desethyl-desisopropyl u ) lsll <0.0250 (NwG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 :20 4-0e(BB)

Desethvlatrazin u) rsll <0.0150 (NWG) 0.03 0-t DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

u) ve/l <0.0250 (NwG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

u) upll <0.025 (NWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 : 20 4-0e(BB)

l)asisonrnnvlafrazin u) us/l <0.0250 (NwG) 0.03 0.1 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

Dimethachlorcarbonsulfonsäure u) rp/l <0.010 (NwG) 0.03 0.1 DrN 38407-36 20 4-0e(BB)

D i meth ach I o r-d e smeth oxeth yl - S u lfons. (CGÄu )

369873t
pcll <0,010 (NWG) 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
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PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Dimethachlor-Säure (CGA50266) u) rp/l <0.010 (NWGI 0-025 0 DIN 38407-16 : 20 4-09(BB)

Dimethachlor-Sulfonsäure (CG4354742) u) us.ll <0.010 (NwGl 0.025 0 DIN 38407-36 :20 4-09(BB)

lsanrnh rnn-t'lesmefhvl u) u.pll <0.025 0.025 0 DN 38407-36 :20 4-09(BB)

Pranazin-?-Hvdrnvv u) us/l <0.025 0.025 0 DIN 38407-36 :20 4-0e(BB)

Terbuthvlazin-2-hvdroxv u) tsll <0.025 (NWGI 0.0s 0 DIN 38407-36 : 20 4-09(BB)

2-Amino4-Methoxy-&Methyl-1,3,5-Tiazin ü\ rp/l <0.025 0.025 0 DIN 38407-36 : 2O 4-0e(BB)

3.5.6-Trichlor-2-Pvridinol u) us/l <0.0250 0.025 0 DIN 38407-36 :20 4-0e(BB)
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1) Für einen begrenzten Zeitraum, der 6 Monate nicht überschreiten daff, sind Überschreitungen bis 0,5 mg/l zulässig, wenn sie technisch
bedingt sind und das Wasser nicht zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet wird.

4) Der Parametervveft gilt für eine Probe, die die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentieft.
5) Der Parameterweft gift für Wasser aus Vefteilungsnetzen oder aus Lebensmitftelbetieben an den üblicherweise verwendeten

Entnahmestellen. Der Parameteruveft ist bis 1.12.2013 anzuwenden. Ab diesem Zeitpunk gilt ein Parameterwert von 0,01 mg/l.
24) bezogen auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet aus den Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem

entsprechenden Polymer in Berührung mit Wasser.
10) Die Messung ist nur erforderlich, wenn grobsinnlich eine Färbung erkennbar ist.
14) ohne abnormale Veränderung
15) D-er Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.
16) Uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofem der dem Calzium nicht äquivalente Gehalt des Su/fafes 250 mg/l nicht

übersteigt.
17) Bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser gilt ein Parameterweft von 1,0 NTU im Wasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage.
18) Das Wasser solfte nicht konosiv sein. Bei Wasser, das bestlmrnt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, dai der pH-Weft am PunK

der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. /sf dleses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Mindestweft niediger sein.

19) Der lndikatorwerl ist nicht in der Tinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondem ist im Lebensmittelbuch CODEX (Kapitel Bl
Anhang3 "Zusätzliche Kriteien") festgelegt.

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
20) Der lndikatorweft gift beim Austrift aus dem Wasserwerk. Bei Wasser aus lnstallationen gilt ein lndikatonnreft von 5 mg/l
22) Der lndikatorweft gift, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthäftet oder entsalzt wurde.
23) lndikatorwert nach Zudosierung 6,7 mg/l ges. PO4
34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m3/d) können bis zu 0,8 mg/l Fe toleieft werden.
35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m3/d) können bis zu 0,2 mg/l Mn tolerieft werden.
36) Der Wert stellt einen "Afiionsweft" dar, bei dessen Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustetten ist, ob bzw. welche

Maßnahmen zur Wederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität erfordedich sind. Bei Überschreitung hat der Betreiber der Anlage
die zuständige Behörde zu informieren.

39) Dieser Richtweft gift nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
8) Geogen bedingte Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab einem Gehaft von 0,2 mg/l dürfen Chlorungsvertahren nicht

angewendet werden.
9) Das Wasser sollte nicht konosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoffen zu

Konosionen kommen.

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.tuAT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Unerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten (nrM)]
I h lortha lon il-Am id s u lfo n s ä ure (R4 1 7 8 8 8, M u)
tr\ pell <0,010 (NwG) 0,025 316 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Sonstige U ntersuchungsparameter
A,crvlamid u) ms/l <0.00001 0.00001 0.0001 DIN 384 I 3-6 : 2007-02(PW)

Enich lorhvdrin u) upll <0.030 0.03 0.1 DIN EN 14207:2003-09(PW)
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627879 Trinkwasseruntersuchung flir Mitglieder OÖ WASSER 176

718312 Trinkwasser
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PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

T i n kwV : Tri n kwasse rue rord n u n g BG Bl I I 30 4/200 1

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spafte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Be sti m m u n g sg re nze n i c ht q u a ntifizie rb a r.
Das Zeichen "<..."(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze q ualitativ nachgewie se n.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie lnformationen zum Berechnungsvertahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofem die beichteten Ergebnrsse oberhalb der parameterspeziftschen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Veiahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO'19458 : 2006-08
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.
u) externe Diensileistung eines AGROLy'.B GROUP Labors

Untersuchung durch
(BB) Dr.Bfa s y-Dr.Busse Niederla ss ung der AGROI.AB hbor GmbH, Moosstras s e 6 a,822'19 Eching / Ammeßee, für die zhbfte Methode akkrcdhicn nach DIN EN IS O/IEC 17025:201 8,
Aklreditierungsverfahren: D-PL14289-0 I -00 DAI&S

Methoden

DIN EN ISO 15061 :2001-12; DIN ISO 16308 : 2017-09; DIN 38407-36 :2014-09; DIN 38407-37 : 2013-l I

(PW) AcROtÄB Poßdam cmbH, S chlaauwcg lA" 14473 Potsdam, für db zitietu Methode akkrcdiiert nach DIN EN ßO/IEC 17025:2018, Akkrcditb rungsve.Ahrcn: D-P L-2 I 535{ I J0
DAKKS

Methoden

DIN EN 14207:2003-09; DIN 38413-6 :2007-02

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Prüfungen: 04.10.2023
Ende der Prüfungen: 1 2.1 0.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. ln Fällen, wo das Prtiflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnrsse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
lnformationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbeicht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoiums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Veruielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbeweftung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),
sowert durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

l:

i*Titt
)L/:r

t

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel.07247121000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Aullia 
-

Tel.: +43 (0)7247121000-0, Fax: +43 (0)7247121000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austna Trappe nhof Nord 3, 47 l 4 Me gge nhofe n

Wassergenossenschaft St. Georgen am Walde
Schanzberg 19

4372 St. Georgen am Walde

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probene ingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Probenbe ze ichnung

Probenahme ste lle -Be ze ichnung
Witterung vor der Probenahme
Witte rung während d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Offizie lle Entnahme s te lle nnr.
Be ze ichnung Entnahme s te lle

Ange w. Was s eraufo ere itungen
Mis ch-oder We chs e lwa s s er

Rücks chluß Qua l.be im Ve rbrauch
Rückschluß auf Grundwas ser

Einheit

.t
ilG AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum

Kundennr.

627879 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSEP. I 76

718313 Trinkwasser
04.10.2023
04.10.2023
Agrolab Austria Sladjana Manojlovic
Linde 141

Auslauf Bad
Trocken
Trocken
llW der WG St. Georgen am Walde
03
Ortsteil Linden - Hochzone
Entsäuerung
JA
JA
NEIN

TWV TWV
304/2001 30412001
Parameter Indikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

t2.10.2023
1001648
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Ghemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

Allgemeine Angaben zur Probenahme
raflrr (voI "C '|'1

Sensorische U ntersuch ungen
3eruch (vor Ort) oeruchlos 2 öNoRM M 6620 :20t2-12
leschmack organoleptisch (vor Ort) oeschmacklos 2 ÖNORVITA 6620:2012-12
Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne

Bodensatz
2 öuoRuu 6620:2012-t2

Mi krobiologische Parameter
Koloniezahl be 22.C KBE/ml 15 0 100 EN ISO 6222 :1999-05
Koloniezahl be 37"C KBE/ml 23 0 20 EN ISO 6222 :1999-05

olilorme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-l : 2017-01

. coli KBE/100mI 0 0 0 EN ISO 9308-l :2017-01

hrtestinale Enterokokken KBE/l 00ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 :2000-04

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Landgericht Wels
FN: 2O7 355 i

Ust.lr'AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Physikalische Parameter
Wass erte moe rarur (vor Ort) OC 13,7 0 25 3e DIN 38404-4 : 1976-12
tritfühiekeit bei 20 'C (vor Ort) uS/cm 15G 5 2500 EN 27888 : 1993-09
:H-Wert (vor Ort) 8,0 0 6.5 - 9,58 ENISO 10523:2012-02
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AGROLAB Austria GmbH
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PRÜFBERICHT

Auflrag
Analysennr.

Analysenparameter
Koloniezahl bei37'C

ü
FLE AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum

Kundennr.

627879 Trinkwasseruntersuchung ftir Mitglieder OÖ WeSSER 176
718313 Trinkwasser

Wert Einheit
23 KBE/ml Richtwert TWV 304/2001 lndikatorwerte nicht

eingehalten

t2.10.2023

1001648

18) Das Wasser sollte nicht konosiv sein. Bei Wasser, das bestlmml rst in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Weft am Punkt
der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. /sf dleses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Mindestweft niediger sein.

2) Für den Vefuraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gift nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen

T i n l«nV : Ti n kwa sse rue ro rd n u n g BG Bl I I 304/2 00 1

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherherten sowie lnformationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofem die berichteten Ergebnr'sse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriteien der angewandten Veiahren beruhen bezüglich der Messunslcherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des qeforderten Bereichs
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Es wurden Indikatorwerte der Trinkwasseryerordnung überschritten.
Beginn der Prüfungen: 04"10.2023
Ende der Prüfungen: 1 2.1 0.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. ln Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, geften die beichteten E4gebnrbse für die Proben wie erhaften. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
lnformationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbeicht dargestelften Kundeninformationen untediegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Veruielfäftigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbeweftung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.
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AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel.07247121000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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